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ROCZNA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 2/23
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec Podlaski

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej w zwigzku z art. 4 ust. |
pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z pdzn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z pézn. zm.) oraz § 20, 21 i 22 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2294) po zapoznaniu si¢ z wynikami badan laboratoryjnych probek wody pobranych w dniach:
- 07.03.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/54/2023 z dnia 10.03.2023 .,

- 08.05.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/132/2023 z dnia 15.05.2023 r.,

- 20.06.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/200/2023 z dnia 04.07.2023 r.,

- 10.07.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-W-9051/220/2023 z dnia 19.07.2023 r.,
- 22.08.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/269/2023 z dnia 25.08.2023 r.,

- 12.09.2023 r. sprawozdanie z badan nr DL-OBF.9052.2.826.2023 z dnia 18.09.2023 r.,

- 10.10.2023 r. sprawozdanie z badah wody nr LAB.PW-Z-9051/345/2023 z dnia 13.10.2023 r.,

- 31.10.2023 1. sprawozdanie z badarh wody nr LAB.PW-Z-9051/5-P/2023 z dnia 08.11.2023 r.,

- 09.11.2023 r. sprawozdanie z badan nr 617449/23/MAL z dnia 23.11.2023 r.,

- 21.11.2023 r. sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/416/2023 z dnia 04.12.2023 r.,

stwierdza przydatno§¢ wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu

Badania laboratoryjne probek wody pobranych w ramach nadzoru oraz kontroli wewnetrznej

z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczona do spozycia Miedzyrzec

Podlaski w dniach:

e 07.03.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/105/WD/abe/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Czysta 25 - Internat Zespotu Szkot
Ekonomicznych im. Marii Dabrowskiej (punkt czerpalny),

- PW/106/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Radzynska 4 - TIRMET
(punkt czerpalny),

® 08.05.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/249/WD/abc/Z - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Brzeska 91 - SUW
(woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

- PW/250/WD/abc/Z - punkt pobrania Migedzyrzec Podlaski ul. Partyzantéw 10F - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

® 20.06.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/374/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Balladyny 7B - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

- PW/375/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Nassuta 15 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

® 10.07.2023 r. numery analiz (probki nadzorowe PPIS w Bialej Podlaskiej):

- PW/413/WD/abc/W - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Radzynska 4 - TIRMET
(punkt czerpalny),




- PW/414/WD/abc/W - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Zaréwie 13 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

e 22.08.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/508/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Warszawska 35 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

- - PW/509/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Partyzantow 10F - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

 12.09.2023 r. numer analizy (prébka nadzorowa PPIS w Bialej Podlaskiej):

- WD/826/a/W - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Zaréwie 13 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

¢ 10.10.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/642/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Brzeska 91 - SUW
(woda uzdatniona wprowadzana do sieci),

- PW/643/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Zaréwie 13 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

e 31.10.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/2-DM-1/WD/a/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Nassuta 15 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

- PW/2-DM-2/WD/a/Z - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Czysta 25 - Internat Zespotu Szkot
Ekonomicznych im. Marii Dgbrowskiej (punkt czerpalny),

e 09.11.2023 r. (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Radzynska 4 - TIRMET (punkt czerpalny).

e 21.11.2023 r. numery analiz (kontrola wewnetrzna Producenta Wody):

- PW/782/WD/abc/Z - punkt pobrania Migdzyrzec Podlaski ul. Nassuta 15 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

- PW/783/WD/abc/Z - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Czysta 25 - Internat Zespotu Szkot
Ekonomicznych im. Marii Dgbrowskiej (punkt czerpalny),

wykazaly, ze woda w badanym zakresie spetnia wymagania okreslone w zalaczniku nr 1: czgé¢ A

- parametry mikrobiologiczne, cz¢$é B - parametry chemiczne, czg¢$¢ C - parametry wskaznikowe

oraz cze$¢ D - dodatkowe wymagania chemiczne, Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia

7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U. 22017 1., poz. 2294).

W jednej pobranej probce stwierdzono nieakceptowalny zapach. Kolejna pobrana prébka
wody nie wykazala przekroczenia.

Marcin Nowik
Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bialej Podlaskiej
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