Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

21-500 Biata Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-mail: psse.bialapodlaska@pis.gov.pl, hitps://pssebialapodlaska.pis.gov.pl

ONS-HK.721/297/20 Biala Podlaska dnia 17.12.2020 r.

PiIIK Sp.zo.o.
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BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 166/20
z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Mi¢dzyrzec Podlaski

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Biatej Podlaskiej po zapoznaniu
si¢ ze sprawozdaniem z badan wody numer: LAB.PW-Z-821/406/2020 z dnia 11.12.2020 r. informuje,
ze prébki wody pobrane w dniu 08.12.2020 r. z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec
Podlaski, numery analiz:

o PW/742/WD/ab/Z - punkt pobrania Miedzyrzec Podlaski ul. Brzeska 91 - SUW (woda uzdatniona
wprowadzana do sieci),

e PW/743/WD/ab/Z - punkt pobrania Mig¢dzyrzec Podlaski ul. Nassuta 15 - Blok mieszkalny
(punkt czerpalny),

w badanym =zakresie spelniaja wymagania okreslone w zalgczniku nr 1: czg¢s¢ A - parametry

mikrobiologiczne, czg$¢ B - parametry chemiczne oraz cze$¢ C - parametry wskaznikowe,

Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej

do spozycia przez ludzi (Dz.U. 22017 r., poz. 2294).

Panstwowy

Powiatowy InspekiggSanitarny
/aial ; askiej

' Marcin Nowik
Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o.0.

2. Burmistrz Miasta Migdzyrzec Podlaski
3. ala
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Powiatowa Stacja

P[: A Sanitarno-Epidemiologiczna
w Biatej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
bt ODDZIAL LABORATORYJNY
% ul. Kopernika 7
YT % 1-500 Biala Podlaska Numer: Data sporzadzenia;
e e s 430 11 6RU. 2021
WWW.PSSeD1AlapodlasKa.pls.gov.p u.
AB 487 e-mail: kl @labpssebp.internetdsl.pl LAB.PW-Z-821/406/2020

Nazwa i adres klienta:
Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
ul. Brzeska 102
21-560 Migdzyrzec Podalski

Kod prébki/ prébek oraz miejsce pobrania:
PW/ 742 /WD/ ab / Z  Migdzyrzec Podlaski, ul Brzeska 91 SUW ( woda uzdatniona wprowadzana do sieci)

PW/ 743 /WD/ab [/ Z Miedzyrzec Podlaski, ul, Nassuta 1- Blok mieszkalny (punkt czerpalny)

PW/ 744 /WD/a [ Z Miedzyrzec Podlaski, ul. Partyzantéw 10 F- Blok mieszkalny (punkt czerpalny)
Rodzaj prébki/ prébek i cel pobrania:

woda do spozycia
uzyskanie informacji o jakosci sanitarnej wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec Podlaski- badania

wody w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z harmonogramem na 2020 r. (termin badania przesunieto z 13.10.2020 r.
oraz dodatkowe badania poza harmonogramem

Rodzaj ujecia wody:
wodociag zbiorowego zaopatrzenia Migdzyrzec Podlaski

Podstawa wykonania badania:

umowa zlecenia 49/PW - umowa dlugoterminowa z dnia 12.02.2020 r.

Numer protokotu z pobierania probki/ probek
I/BP/IS zdnia: 08.12.2020T.

Metoda pobierania prébki/ prébek:
PN-EN ISO 5667-1:2008 PN-EN ISO 5667-3:2018-08E  PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-EN ISO 19458:2007

Prébka/ prébki pobrana/ pobrane przez: pracownika ONS PSSE w Biatej Podlaskiej
Prébka/ prébki dostarczona/ dostarczone przez: pracownika ONS PSSE w Bialej Podlaskiej
Stan probki/ prébek w chwili przyjecia:

prawidtowy
Data przyjecia probki/ prébek do laboratorium:

08.12.2020r.

Data rozpoczecia badania / data zakoficzenia badania;
08.12.2020r. / 11.12.2020r.

Zakres badan:

742 = 744- badania fizyko-chemiczne, chemiczne i mikrobiologiczne wody wedtug ustalonego zakresu badan

Sprawozdanie sporzadzil/a: Dorota Miszkiniuk
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Oddziatu Laboratoryjnego

Zatwierdzit:

* Podswietleniem zaznaczone sq dane przekazane Oddziatowi Laboratoryjnemu przez kiienta.

* Wyniki badan odnoszg sie wytqcznie do otrzymanych probek.

* Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie z badar nie moze byé powielane inaczej jak tylko w
calosci.

* Klient ma prawo do zlozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.

* Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB 487 — aktualny zakres akredytacji:
www.pca.gov.p [
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Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bialej Podlaskiej
ODDZIAL LABORATORYJNY

21-500 Biala Podlaska
tel./fax (83) 342-55-46
www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl

AB 487

e-mail: kl@labpssebp.internetdsl.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer:

LAB.PW-Z-821/406/2020

Data sporzadzenia:

11 GRU. 2020

Pracownia Badan Fizyko-Chemicznych i Sensorycznych Wody

Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
[av]
':53 Numer prébki Dopuszczalne wartodci
= . a)
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 3 (warto$¢ liczbowa z kodu) |~ Parametryczne
742
Metnosé A
Akceptowalny przez
Metoda nefelometry‘cz:na B ——
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 Dl NTU | 028 £ 008 * | nieprawidlowych zmian
(zalecany zakres wartodci
do 1,0)
Barwa A T o—
Metoda wizualna - CPIOWaTLY precz
PN-EN [SO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D 1y | ®&1Pt| 50 & 35 konsumentbw i bez
nieprawidlowych zmian
SteZenie jonéw wodoru (pH) A
. 70 == 02 *
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523: 2012 1) Temperatura pomiaru w °C; 6,5-9,5
13,2
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25°C 5
402 + 20 %
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888: 1999 1) | WS/em [Temperatura pomiaru w °C; 2500
Korekta za pomoca urzadzenia do kompensacji
152
wplywu temperatury
Stezenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen mg/l 0,092 =+ 0,031 * 0,50
PN-ISO 7150-1:2002 1)
Stezenie azotynow A
Metoda spekftrofotometryczna mg/l ponizej 0,021 0,50
PN-EN 26777:1999 1)
Stezenie azotanow A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen D | mg 2,001 + 0260 * 50
PN-82/C-04576/08 3)
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
o
% Numer prébki Dopuszczalne wartosci
Normy i/lub ndokumentowane procedury badawcze § (warto$¢ liczbowa z kodu) |  parametryczne ¥
—
743
Metnosé A Akceptowalny przez
Metoda nefelometryczna konsumentéw i bez
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1) NTU ponizej 0,20 nieprawidlowych zmian
(zalecany zakres wartodci
do 1,0)
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Powiatowa Stacja

PC A Sanitarno-Epidemiologiczna "
w Bialej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
P ReovTAG ODDZIAL LABORATORYJNY
ul. Kopernika 7
% 21-500 Biala Podlaska Numer: Data sporzadzenia:
P tel./fax (83) 342-55-46 ‘ P :
www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl - 11 GRU. 2020
AB 487 e-mail: kl@labpssebp.internetdsl.pl LB SLAGR020
Barwa A
; Akceptowalny przez
Metoda wizualna ;
. ] mg/l Pt 5,0 + 3,5 * konsumentéw i bez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda D 1) nieprawidlowych zmisn
Stezenie jonéw wodoru (pH) A 70 £+ 0n *
Metoda potencjometryczna ’ ’
PN-EN ISO 10523: 2012 1) Temperatura pomiaru w °C; 6,5-9,5
14,3
Przewodnos$¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25°C A
403 + 20 %
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888: 1999 1) | MS/em |Temperatura pomiaru w °C; 2500
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji
15,7
wplywu temperatury
SteZenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen s
PN-ISO 7150-1:2002 iy | el ponize] 9,032 Bt
Stezenie azotynow A
Metoda spekirofotometryczna .
PN-EN 26777:1999 1 mg/] ponizej 0,021 0,50
Stezenie azotanéw A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen D me/1 2382 = 0310 * 50
PN-82/C-04576/08 3
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
[+~
% Numer prébki Dopuszczalne wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze % (warto$¢ liczbowa z kodu) parametryczne *
=
744
Metnosé A
Metoda nefelometryczna Akceptowalny przez
PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 1) o onstimenténe 1 bez
NTU ponizej 0,20 nieprawidlowych zmian
(zalecany zakres wartogci
do 1,0)
STARSZ Y it o)

A - oznaczenie akredytowane

* Niepewnos¢ rozszerzona wyniku obliczona dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobieristwie
rozszerzenia P=95% nie uwzglednia niepewnosci zwiazanej z pobieraniem i transportowaniem prébek

A 7]
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Powiatowa Stacja

P[: A Sanitarno-Epidemiologiczna i
w Bialej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
i ODDZIAL, LABORATORYJNY
ul. Kopernika 7
% ATt gr s i Numer: Data sporzadzenia:
HADANIA tel./fax (83) 342-55-46 ’

www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl

Z- 11 GRU. 2070
e-mail: kl@labpssebp.internetds].pl LAB.PW-Z-821/406/2020

AB 487

Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujgce mozliwo$é wykorzystania wynikéw badan w obszarach
regulowanych prawnie

3) Oznaczenie wykonane metoda znormalizowana, wycofang bez zastapienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajace jej stosowanie oraz to, ze
metoda jest wlasciwa do zamierzonego zastosowania.
Dopuszciaine wartos$ci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludz=i (Dz. U,
z 2017 r. poz. 2294).
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Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bialej Podlaskiej
ODDZIAL. LABORATORYJNY
ul. Kopernika 7
21-500 Biala Podlaska
tel./fax (83) 342-55-46

www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl
e-mail: ki@labgssebg.intemetdsi.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

LAB.PW-Z-821/406/2020

Numer:

Data sporzadzenia:
11 GRU. 7020

Pracownia Analiz Instrumentalnych (AI) - przygotowanie prébki i wykonanie oznaczenia

PN-92/C-04570/01

3)

Badane cechy i metody badawcze & WYNIKI BADAN
2 Dopuszczalne
& Numer prébki wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze E {variole “:Z:;wa Belo] parametryczne *
Stezenie metali:
Metoda ptomieniowej absorpcyjnej A
Zelazo spektrometrii atomowej (FAAS) Yo gl ponizej 50 200
PN-92/C-04570/01 3
Metoda ptomieniowej absorpcyjnej A
Mangan spektrometrii atomowej (FAAS) Do gl 14 + 3% 50
PN-92/C-04570/01 =
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
£ Dopuszczalne
§ Nmer probki wartodei
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 3 (wartos¢ liczbowa z kodu) parametryczne ®
743
Stezenie metali:
Metoda plomieniowej absorpcyjnej A
Zelazo spektrometrii atomowej (FAAS) D pgn ponizej 50 200
PN-92/C-04570/01 &
Metoda ptomieniowej absorpcyjnej A
Mangan spektrometrii atomowej (FAAS) D pg ponizej 10 50
PN-92/C-04570/01 3
Badane cechy i metody badawcze - WYNIKI BADAN
4 Dopuszczalne
g Numer prébki wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze g (wartosé liczbowa z kodu) parametryczne *
744
Stezenie metali:
Metoda ptomieniowej absorpcyjnej A
Zelazo spektrometrii atomowej (FAAS) D] g/l ponizej 50 200
PN-92/C-04570/01 3
Metoda ptomieniowej absorpcyjnej A
Mangan spektrometrii atomowej (FAAS) D pgl ponizej 10 50
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Powiatowa Stacja

PC A Sanitarno-Epidemiologiczna ,
w Bialej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
i ODDZIAL LABORATORYJNY
ul. Kopernika 7
E 21-500 Biala Podlaska :
N : Dat dzenia:
s tel./fax (83) 342-55-46 et N

www pssebialapodlaska.pis.gov.pl LAB.PW-Z-821/406/2020 1 1 GRU. 2020

AB 487 e-mail: ki@labpssebp.internetdsl.pl
Objasnienia:

« Niepewnos¢ rozszetzona wyniku obliczona dla wspolczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobienstwie rozszerzenia P=95% nie
uwzglednia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportowaniem prébek
A - oznaczenie akredytowane
Informacje dotyczqce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla kiorego przepisy prawa ustalajg okreslone wymagania warunkujgce mozliwosé wykorzystania wynikéw badan w obszarach
regulowanych prawnie

3) Oznaczenie wykonane metoda znormalizowang, wycofang bez zastgpienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajgce jej stosowanie oraz to, Ze
metoda jest wladciwa do zamierzonego zastosowania,
Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U,
z 2017 r. poz. 2294).

D/1/SOP-05-QAG-04 / 07.02.2020. str (9 ! str }?



Powiatowa Stacja
P E A Sanitarno-Epidemiologiczna i
w Bialej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
PR TRl ODDZIAYL, LABORATORYJNY
: ul. Kopernika 7
% ELS00 Bl Brdkska Numer: Data sporzadzenia:
BADANIA tel./fax (83) 342-55-46 ’ '
— www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl GRU. 207
ki e-mail: kl@labpssebp.internetdsl.pl LAEPW-ZA 211062000 11 GR0. 02
Pracownia Badaf Mikrobiologicznych
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
Nitmes pEdhkE Dopuszc%a'lne
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (warto$¢ liczbowa z kodu) wartosel i)
parametryczne
742
Ogdlna liczba mikroorganizméw A
w temp. 22°C w jtk/1 ml ) 6 e
Metoda plytkowa (posiew welebny) 2) (B+10)* HieR rmvrfl'fowch
PN-EN ISO 6222:2004 zmian
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml i) 0 0
Metoda NPL &
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml i 0
Metoda NPL 2) ¢
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokow kalowych A
w jtk/100ml 1 0
Metoda filtracji membrancwej 2 0
PN-EN IS0 7899-2:2004
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN
p—— Dopuszczalne
Numer prébki L.
; . wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (wartos¢ liczbowa z kodu) i
parametryczne
743
Ogodlna liczba mikroorganizmaw A
w temp. 22°C w jtk/1 ml 1) 7 . B?z
Metoda plytkowa (posiew wegtebny) 2 (4+12)* Hit rawz'd i:WCh
PN-EN ISO 6222:2004 i
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml 1 0
Metoda NPL 2 ¢
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml 1 0
Metoda NPL 2) g
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokéw kalowych A
w jtk/100ml 1) 0
Metoda filtracji membranowej 2 0
PN-EN ISO 7899-2:2004
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Powiatowa Stacja

P[: A Sanitarno-Epidemiologiczna i
w Bialej Podlaskiej SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
S ODDZIAL LABORATORYJNY
o ul. Kopernika 7
% | 21-300:Bi718 Bodlaska Numer: Data sporzadzenia:
BADANIA | tel./fa_x (83) 342-55-46 el 2070
www.pssebialapodlaska.pis.gov.pl 1 1 GRU. U
i e-mail: kl{rdlabpssebp.internetdsl.pl LARBWAZ 82110612020

MEODSZY ASYSTENT
(

mgr AnpyriJanile
" podpis Osoby autoryzujaee] wyniki w zakresie wody
w MB

Objasnienia:
* w nawiasach podano niepewnos¢é rozszerzong jako przedzial ufnosci przy poziomie prawdopodobieristwa
P=95%, kidra nie uwzglgdnia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem i transportowaniem prébek
A - oznaczenie akredytowane

Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujace mozliwo$¢ wykorzystania
wynikow badan w obszarach regulowanych prawnie

2) Oznaczenie, ktérego metoda badawcza zostala wskazana przez obowigzujacy akt prawny — metoda referencyjna

Dopuszczalne wartosci paramefryczne okreSla akt prawny:
a) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. v sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2017 1. poz. 2294).
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