Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
21-500 Biata Podlaska, ul. Warszawska 18
tel. 83 344-41-60 do 62, fax 83 343-76-39
e-muail: psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl
hitps:/www.gov.pliweb/psse-biala-podlaska

Biala Podlaska. dnia 13.03.2025 r.

A L

BIEZACA OCENA JAKOSCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI Nr 18/25

ONS-HK.9020.2.70.2025

K Sp. Z 0-0-
riigdzyrrcc Podlaski

WPLYNELO

dnia 1k 03 105
y

z wodociagu zbiorowego zaopatrzenia Migedzyrzec Podlaski

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bialej Podlaskiej na podstawie art. 4 ust. |
pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r.
poz. 416). art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 3 ust. 17 § 21 ust. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu

si¢ ze sprawozdaniem z badan wody

stwierdza

przydatno$¢ wody do spozycia przez ludzi z w/w wodociagu

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2025 r. Panstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu
w Bialej Podlaskiej przekazano sprawozdanie z badan wody nr LAB.PW-Z-9051/57/2025
z dnia 07.03.2025 r. Powyzsze badania wykonano z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia
Miedzyrzec Podlaski zgodnie z harmonogramem kontroli wewnetrznej na 2025 r.

Wyniki badan probek z dnia 04.03.2025 r. pobranych z punktéw monitoringowych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi:
e Miedzyrzec Podlaski ul. Balladyny 7B - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),
e Miedzyrzec Podlaski ul. Partyzantéw 10F - Blok mieszkalny (punkt czerpalny),



wykazaly, ze woda w badanym zakresie spelnia wymagania okre§lone w zalgczniku
nr 1: czes¢ A - parametry mikrobiologiczne, czgs¢ B - parametry chemiczne oraz czesé
C - parametry wskaznikowe, rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Badania wody zrealizowano w laboratorium spelniajacym ustawowe wymagania

do wykonywania badan wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

Marcin Nowik
Panstwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Bialej Podlaskiej
/podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
2. Burmistrz Miasta Migdzyrzec Podlaski

3. ala

Sporzadzit: M.M.
Sprawdzit; 1.S.



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

\‘\\\\:E;j!,ﬂ, P[‘: A w Bialej Podlaskiej
:\\:\\\%~_-// :,/1_ POLSKIE CENTRUM ul. warszaws}(a 18
—— = AKREDVIAL 21-500 Biala Podlaska
m Oddzial Laboratoryjny
%’ ul. Kopernika 7
BADANIA tel. 83 342 55 46

www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
e-mail: labkl.psse.bialapodlaska@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:

LAB.PW-Z-9051/57/2025

07 4nR. 2625

Nazwa i adres klienta:

PUK Sp. z 0.0.

ul. Brzeska 102
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Kod prébki/ prébek oraz miejsce pobrania:
PW/ 115 / WD/ abc / Z Miedzyrzec Podlaski ul. Balladyny 7B - Blok mieszkalny- punkt czerpalny

PW/ 116 / WD/ abc / Z Miedzyrzec Podlaski ul.Partyzantéw 10F - Blok mieszkalny- punkt czerpalny

Rodzaj probki/ probek i cel pobrania:
woda do spozycia
uzyskanie informacji o jakosci sanitarnej wody z wodociggu zbiorowego zaopatrzenia Migdzyrzec Podlaski - badania
wody w ramach kontroli wewnetrznej zgodnie z harmonogramem na 2025r.,

Rodzaj ujecia wody:
wodociag zbiorowego zaopatrzenia Miedzyrzec Podlaski

Podstawa wykonania badania:

numer umowy zlecenia 21/PW -- UD z dnia 07.02.2025 r.

Numer protokott z pobierania probki/ probek
I/BP/DM  z dnia: 04.03.2025r.

Metoda pobierania probki/ probek:
PN-EN ISO 5667-1:2023-10 PN-EN ISO 5667-3:2018-08E  PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-EN ISO 19458:2007

Probka/ probki pobrana/ pobrane przez: pracownika ONS PSSE w Bialej Podlaskiej
Prébka/ probki dostarczona/ dostarczone przez: pracownika ONS PSSE w Bialej Podlaskiej
Stan probki/ probek w chwili przyjecia:

prawidtowy
Data przyjecia probki/ probek do laboratorium:

04.03.2025r

Data rozpoczecia badania / data zakonczenia badania:
04.03.2025r. / 07.03.2025r.

Zakres badan:

115+116- badania fizyko-chemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne wody wedtug zakresu badan

Sprawozdanie sporzadzit/a: D.Miszkiniuk

Zatwierdzit:

« Podswietleniem zaznaczone sq dane przekazane Oddziatowi Laboratoryinemu przez klienta.
« Wymiki badan odnoszq sie wytqgeznie do otrsymanych i badanych prébek.

A
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BADANIA

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bialej Podlaskiej
ul. Warszawska 18
21-500 Biata Podlaska
Oddzial Laboratoryjny
ul. Kopernika 7
tel. 83 342 55 46
www.gov.pl/web/psse-biala-podlaska
e-mail: labkl.psse.bialapodlaska/@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

« Bez pisemnej zgody Kierownika Oddziatu Laboratoryjnego sprawozdanie z badan nie moze byé powielane inaczej jak tylko w

catosci.

* Klient ma prawo do lozenia skargi w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
« Laboratorium badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacii, Nr AB 487 — aktualny zakres akredytacji:

WWW.pca.gov.p [

D/1/SOP-05-QAG-04 / 08.05.2024

2, 0

str, ../ St L.



SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
[Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/57/2025 07 vink. 2025
Pracownia Badan Fizyko-Chemicznych i Sensorycznych Wody
Badane cechy i metody badawcze o WYNIKI BADAN Q ?Qé
‘x i | - p—
7 Numer probki c§ ‘% &
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze E (warto$¢ liczbowa z kodu) é‘. = E
115 | g
Metnosé A
Metoda nefelometryczna 037 + 0,10 * | Akceptowalny przez
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1) konsumentéw i bez
NTU nieprawidlowych
zmian (zalecany
zakres wartosci do
1,0)
Barwa A 18 " 5 4
Metoda spektrofotometryczna Akeeptowalny przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C 1) | mg/pt pH 7,0 konsumentéw i bez
nieprawidlowych
Zmian
Stezenie jonéw wodoru (pH) A
; . J 70 =+ 0,2 *
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523: 2012 1) Temperatura pomiaru w °C: 65-95
14,5 T
Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25°C 5
420 =+ 21 *
Metoda konduktometryczna
PN-EN 27888: 1999 1) | pS/em | Temperatura pomiaru w °C: 2500
Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji 16,2
wplywu temperatury
Stezenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen 0,072 = 0,020 *
PN-ISO 7150-1:2002 1) mg/l 0,50
Stezenie azotynow A
Metoda spektrofotometryczna ponizej 0,021
PN-EN 26777:1999 1) | mg/l 0,50
0,021 - granica oznaczalnosci z
oszacowang niepewnoscig 19%
Stezenie azotanow A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen 1) 2,391 £ 0,311 ¥
PN-82/C-04576/08 3) mg/l 50
2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/57/2025 07 Aak. 2675
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN @ 2.
o =
= Numer prébki 83 §
=} § g g‘
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze § (warto$¢ liczbowa z kodu) 2 = S
= &
116 S-S
Metnosé A
Metoda nefelometryczna 041 & 0,11 * |Akceptowalny przez
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 1) konsumentéw i bez
NTU nieprawidlowych
zmian (zalecany
zakres wartosci do
1,0)
Barwa A "
Metoda spektrofotometryczna &5 * 4 Akceptowalny przez
PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 Metoda C 1) | mg/ P pH 7,1 konsumentéw i bez
nieprawidiowych
Zmian
Stezenie ]0116\?’ wodoru (pH) A 7.1 ” 02 ¥
Metoda potencjometryczna
PN-EN ISO 10523: 2012 1) Temperatura pomiaru w °C:
14,5 639
Przewodno$é elektryczna wlasciwa w temp. 25°C A
42 = y *
Metoda kondukromesiryczna . <l
PN-EN 27888: 1699 D | pSfem Temperatura pomiaru w °C: 2500
Korekta za pomoca urzgdzenia do kompensacji 16,1
wplywu temperatury
Stezenie jonu amonu A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczeh ponizej 0,032
PN-ISO 7150-1:2002 1) mg/l 0,50
0,032 - granica oznaczalnosci z
oszacowang niepewnosciq 28%
SteZenie azotynéw A
Metoda spektrofotometryczna ponizej 0,021
PN-EN 26777:1999 | mgl 0,50
0,021 - granica oznaczalnosci z
oszacowang niepewnoscig 19%
Stezenie azotan6w A
Metoda spektrofotometryczna oraz z obliczen 1) 2,342 &+ 0,304 *
PN-82/C-04576/08 3) | mgl 50
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
[Numer sprawozdania z badar: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/57/2025 07 duR, 2025

A - oznaczenie akredytowane
* Niepewnos¢ rozszerzona wyniku obliczona dla wspofczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobiefistwie
rozszerzenia P=95% nie uwzglednia niepewno$ci zwiazanej z pobieraniem i transportowaniem prébek

Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktdrego przepisy prawa ustalajg okreslone wymagania warunkujgce mozliwos¢ wykorzystania wynikow badari w obszarach
regulowanych prawnie

3) Oznaczenie wykonane metoda znormalizowana, wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajace jej stosowanie oraz lo, ze
metoda jest wiasciwa do zamierzonego zastosowania.
Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294).

/
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia: e
07 4k 2075
LAB.PW-Z-9051/57/2025
Pracownia Analiz Instrumentalnych (Al) - przygotowanie prébki i wykonanie oznaczenia
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN v b
g 8§35 8§
3 Numer probki S e g
: = artosé liczbowa z kod 25 ©
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze i {wartos¢ liczbowa z kodu) 2 = g
— Q
115 B g
Stezenie metali:
Metoda plomieniowe: R A
ek T
Zelazo Spe ORI N ng/l 200
PN-92/C-04570/01 3) 40 - granica oznaczalnosci z
oszacowang niepewnoscig 27%
Metoda plomieniowej absorpcyjnej A "
i . " 26+7
Mangan spektrometrii atomowej (FAAS) ug/l 50
PN-92/C-04570/01 &Y
Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN  Fy
g 5§35 8
a Numer probki 486 &
i 5 iczbowa z k 25 g
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze 5 (wartose liszhawaiz kody) 2% E
—_ [a] E
116 )
Stezenie metali:
toda ptomieniowej jnej A
Metoda p or.r‘uemowej ffbsorpcyjnej g ponizej 40
Foliiz spektrometrii atomowej (FAAS) ug/l 200
PN-92/C-04570/01 3) 40 - granica oznacralnosci z
oszacowang niepewnoscig 27%
toda plomieniowej ab jnej A .
Metoda p omieniowej absorpcyjne] A ponizej 10
Mangan spektrometrii atomowej (FAAS) ug/l 50
PN-92/C-04570/01 3) 10 - granica oznaczalnosci =
oszacowanq niepewnosciqg 26%
STARSZYASYSTENT
podpis Osoby diitoryzajacejwyniki w Al
Objasnienia:

+ Niepewnos¢ rozszerzona wyniku obliczona dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 przy prawdopodobiefistwie rozszerzenia P=95% nie
uwzglednia niepewnosci zwigzane] z pobieraniem i transportowaniem probek
A - oznaczenie akredytowane
Informacje dotyczqce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktorego przepisy prawa ustalaja okreslone wymagania warunkujgce mozliwosé wykorzystania wynikow badan w obszarach
regulowanych prawnie

3) Oznaczenie wykonane metoda znormalizowana, wycofana bez zastapienia. Laboratorium posiada dowody uzasadniajace jej stosowanie oraz to, ze
metoda jest wlasciwa do zamierzonego zastosowania.

Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:
a) Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. =z
2017 r. poz. 2294).

10
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/57/2025 07 duk. 2025

Pracownia Badan Fizyko-Chemicznych i Sensorycznych Wody

WYNIKI

Badane cechy i metody badawcze BA:DAN ]

B Data.i Dopuszczalne

Numer probKi| Temperatura | godzina Liczba W ¥

Normy i/lub udokumentowane (warlosé liezbowa z|  badania °C pobrania/ oceniajycych a
procedury badawcze kodu): badania paramelryczne

115
Liczba progowa zapachu (TON) A 2025-03-04 T, —
Metoda uproszczona, parzysta, b <1 230 9:35/ 3 konsumentéw i bez

& 3y 2 ’
wyDbOr niewymuszony 05.03.2025 ”IQP’“WffifowyCh
PN-EN 1622:2006 10:30 zmian
Liczba progowa smaku (TFN) A 2025-03-04 Aiveprowaiig e
Metoda uproszezona, parzysta, < 55,6 9:35/ 5 konsumentéw i bez
wybor niewymuszony ’ 05.03.2025 nieprawidiowych
PN-EN 1622:2006 12:30 zmian
Woda odniesienia zastosowana w badaniach; woda wodociggowa po przejéciu przez filtr weglowy
Interpretacja wynikiw:
Zapach / Wartosc liczby progowe] zapachu (TON): Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian
Smak / Wartos¢ liczby progowej smaku (TFN): Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian

WYNIKI
Badane cechy i metody badawcze BADAN‘ . ng', i Dopuszczalne
Numer probki | Temperatura godzina Liczba wartosci
Normy i/lub udokumentowane (wartosé liczbowa 7| badania °C pobrania/ oceniajgcych ; o
procedury badawcze kodu) badania parametryczne
116
Liczba progowa zapachu (TON) A 2025-03-04 Akceptowalny przez
Metoda uproszczona, parzysta, < 3.0 9:55 / 5 konsumentéw i bez
wybdr niewymuszony = 05.03.2025 nieprawidfowych
PN-EN 1622:2006 10:30 S
Liczba progowa smaku (TFN) A 2025-03-04 Akceptowainy przez
Metoda uproszezona, parzysta, U o 234 9:55/ 3 konsumentéw i bez
I, . .

wybor niewymuszony 05.03.2025 nieprawidiowych
PN-EN 1622:2006 12:30 Gttt
Waoda odniesienia zastosowana w badaniach: woda wodociagowa po przejsciu przez filtr weglowy

Interpretacia wynikow:
Zapach / Wartos¢ liczby progowej zapachu (TON): Akceptowalny, bez nieprawidlowych zmian
Smak / Wartosc liczby progowej smaku (TFN): Akeeptowalny, bez nieprawidtowych zmian

MLODSZY A58y STENT

podpis Osoby autoryzujgcej wyniki w CW

Objasnienia:
A - oznaczenie akredytowane

e,
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
‘ ; 07 Auk. 2025
LAB.PW-7-9051/57/2025 ! oAAR LY

Informacje dotyczace uregulowania prawnego:
1) Oznaczenie, dla kidrego przepisy prawa ustalajq okreslone wymagania warunkujgce mozliwosé wykorzystania
wynikow badan w obszarach regulowanych prawnie

Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia = dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
lud=i (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY

Numer sprawozdania z badan:

LAB.PW-Z-9051/57/2025

Data sporzadzenia:

Pracownia Badan Mikrobiologicznych

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Badane cechy i metody badawcze WYNIKI BADAN

- Dopuszezalne

Numer prébki iy
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (warto$¢ liczbowa z kodu) i
parametryczne
115

Ogélna liczba mikroorganizméw A
w temp. 22°C w jtk/1 ml b 1 ) B?z
Metoda plytkowa (posiew wglebny) 2 (0 = 4 )wk= meprawz‘d owych
PN-EN ISO 6222:2004 SR
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml 4 0 7
Metoda NPL 2
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml 2 0 "
Metoda NPL 4
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokéw kalowych A
w jtk/100ml 1 0 p
Metoda filtracji membranowej 4
PN-EN ISO 7899-2:2004
Badane cechy i metody badaweze WYNIKI BADAN

; Dopuszczalne

Numer pi6bki wartosci
Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (wartos¢ liczbowa z kodu) S
parametryczne
116

Ogélna liczba mikroorganizméw A
w temp. 22°C w jtk/1 ml D 1 . B‘?;} 5
Metoda plytkowa (posiew wegtebny) 2] (0 =4 )*e P rz'::ia;wc
PN-ENISO 6222:2004
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii grupy coli NPL/ 100 ml A 0 5
Metoda NPL 24
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Najbardziej prawdopodobna liczba A
bakterii Escherichia coli NPL/ 100 ml I 0 3
Metoda NPL 2
PN-EN ISO 9308-2:2014-06
Liczba enterokokdéw kalowych A
w jtk/100ml 1 0 )
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SPRAWOZDANIE Z BADAN WODY
Numer sprawozdania z badan: Data sporzadzenia:
LAB.PW-Z-9051/57/2025 07 4R, 2025
Objasnienia:

**X W nawiasach podano niepewnosé rozszerzong wyniku wyrazong jako przedzial przy poziomie
prawdopodobieristwa P=95% i wspélczynniku rozszerzenie k=2, ktéra nie uwzglednia niepewnosci zwigzanej z
pobieraniem i transportowaniem probek. Niepewnosé zostata oszacowana zgodnie z ISO 29201,

A - oznaczenie akredytowane
Informacje dotyczgce uregulowania prawnego:

1) Oznaczenie, dla ktérego przepisy prawa ustalajg okreslone wymagania warunkujgce mozliwos¢ wykorzystania
wynikéw badan w obszarach regulowanych prawnie

2) Oznaczenie, ktérego metoda badawcza zostata wskazana przez obowiazujacy akt prawny — metoda referencyjna

Dopuszczalne wartosci parametryczne okresla akt prawny:

a) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. 2017 1. poz. 2294).

KONIEC
SPRAWOZDANIA
Z BADAN

W9, A0
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